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Denne plan indeholder retningslinier, for hvilke foranstaltninger der skal traeffes,
for at sikre forsyning under ekstraordinaere forhold.

Planen revideres mindst en gang om aret, sidst: 1. maj 2021.
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Organisering af indsats

Ved truet forsyningssituation og krisesituation nedsattes en arbejdsgruppe, der ledes
af Repraesentant fra Brand og Redning Senderjylland

Beskrivelsen omhandler forurening af kildepladser eller dele af vandforsyningens anlag.
e Kommunen har som tilsynsmyndighed ansvar for kvaliteten af grundvand og
drikkevand.
e Embedslagen har ansvar for den sundhedsfaglige radgivning til myndighederne.
e Arbejdsgruppen radgiver kommunen. Kommunen traeffer pa baggrund heraf
beslutning om drikkevandets kvalitet.

Ved truet forsyningssituation kan det vaere dele af arbejdsgruppen, der inddrages.

Se organisationsplanen pa side 4. (bilag 2)

Se handlingsforlgbet ved bakteriologisk forurening pa side 6 og 7.(bilag 3)



Organisationsplan:
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Orientering

e Informer de forbrugere der er direkte eller indirekte bergrte af forureningen.
e Informer pressen.

e Beslut i arbejdsgruppen hvem der i gvrigt skal orienteres - det afhaenger af
forureningens omfang og karakter.

e Udarbejd informationsbreve.

e Udpeg en ansvarlig i arbejdsgruppen til at give informationer.

e Beslut hvilke eventuelle sarbare forbrugere, der skal orienteres direkte:
e Hospitaler, barneinstitutioner - herunder dagplejere, skoler, plejehjem,

fadevareproducenter, kaserner, hoteller og restauranter.

e Beslut hvordan gvrige forbrugere skal orienteres:
e Hajtalervogne, lokalradio, TV, lebesedler, aviser m.v.

Informationen skal beskrive, se eksempel pa side 17,18, 19:
1. Hvad er problemet, hvad ved vi?
2. Hvilke omrader er berart?

3. Hvilke forholdsregler skal vi traeffe?
Kogeanbefaling, kan vandet bruget til toiletskylning m.v.

4. Beskriv en eventuel ngdforsyning.
5. Beskriv indsatsen.
6. Forventet tidsrum for beredskabstilstand.

Arbejdsgruppen skal orientere lgbende under hele indsatsen om nyt, fx
analyseresultater.

Nar indsatsen er afblaest, gives en orientering om hele forlabet; hvad skete der, hvad
gjorde vi, hvad vil vi ggre fremover for, at en lignende situation ikke skal opsta igen?



Handlingsforlgb ved bakteriologisk forurening:

= Kontakt straks kommunen og evt. embedslagen. Uden for
normal arbejdstid, kontakt miljgvagten.

= Kommunen udarbejder kogeanbefaling/pabud i samrad med
embedslagen.

= Kommunen leverer lobesedler til vandvaerket, der sgrger for
omdeling.

= Vandveaerket bestiller nye prover og foretager kildeopsporing.
= Vandveaerket forer logbog over forlagbet.
= Vandveaerket har kontakten til pressen.

= Kommunen informerer pa internettet via kommunes
hjemmeside, men efter aftale med vandvaerket.

= Information til saerlig udsatte personer/grupper/institutioner
aftales mellem vandvaerket og kommunen.

= Kildeopsporingen skal fortsaette til problemet er lgst,
kommunen skal labende orienteres ved tilsendelse af kopi af
logbog.

= Der uddeles nye lgbesedler, nar vandet igen er rent. Kommunen

leverer lagbesedler.

Efter aftale med laboratoriet, orienteres kommunen straks ved
bakteriologiske afvigelser - uanset omfanget.



Akutte, herunder kemiske uheld

Pa Beredskabsstyrelsens hjemmeside kan | laese mere om akutte
drikkevandsforureninger
www.beredskabsstyrelsen.dk/folder/drikkevand/index.htm, klik
ogsa ind pa ”en praktisk guide”, hvor der er eksempler pa akutte
forureninger - herunder forurening med kemiske stoffer.

Ved akut kemisk forurening kan man ggre brug af

Beredskabsstyrelsen, kemikalieberedskabsvagten - Kemisk
Laboratorium tlf. 45 90 60 00.


http://www.beredskabsstyrelsen.dk/folder/drikkevand/index.htm

Nadforsyning
Hvis den normale vandforsyning ikke kan opretholdes, etableres der nadforsyning.
Afgraense omradet:

1. Afgraens omradet hvis forureningen tillader det.
2. Afspaer i sektioner for at begraense spredning.

3. Afspaer efter vandforsyningens hovedledningsplan.
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. Droft muligheder for ngdforsyning.

Via forbindelsesledninger:

Der henvises til vandvaerkets ledningsregistrering.
Udlagning af midlertidige ledninger under hensyn til vejrliget:

e Forsyn fra intakte ledningsnet til omrader, hvor der er lukket for vandet ved at
udlaegge midlertidige ledninger. Opret tappesteder hvis der er behov herfor.

Transportable beholdere og vogne:

Beslut i arbejdsgruppen hvor der skal opstilles beholdere med rent vand til aftapning.

Nustrup vandvaerk rader ikke over beholdere og vogne.
Beredskabsstyrelsen Sydjylland kan, i et begraenset omfang, levere beholdere til
drikkevand - find ud af om drikkevandet fra beholderne skal koges.

Nodforsyning fra andre vandveerker eller boringer:
Pa Gabgl Vandvaerk, Gabegl byvej 33, vil det vaere muligt at etablere tappested.

| forsyningsomradet findes der store private boringer med godkendt vandkvalitet, hvor
der kan hentes vand.

Der kan etableres nadforsyning:
Til og fra Gabal Vandvark pa Mallevej, se side 9.
Til og fra Vojens Vandvark pa tingvadvej, se side 10.

Ved ngdforsyning generelt:
- Ved ngdforsyning samtidig fra Gabal og Vojens vandvaerker, skal ledningsnettet deles
op i to adskilte omrader. Se hovedledningsplan.
Personale fra begge vandvaerker skal kontaktes/veere til stede.
Alle ventiler abnes meget langsomt for at undga trykstad mv.
Hovedmalere pa begge vandvaerker aflaeses far og efter, og vandmaengden beregnes.



Nadforsyning til og fra Gabel vandveerk:

Forsyning fra Gabel vandvaerk:
- Gabgl vandvaerk abner for graenseventil v/Mgllevej 23.
Skylleslange monteres og der abnes for skylleventil nr.3 v/Skolevej/Mallevej.
Der skylles ud i ca. 10 min. eller til vandet er rent.
Skylleventil nr. 3 lukkes igen.
Nustrup vandvaerk abner for hovedventil nr. 31 v/Skolevej/Mallevej.
Nustrup vandveerk lukkes ned.

Forsynlng til Gabal vandvaerk:
Nustrup vandvaerk abner for hovedventil nr. 31 v/ Skolevej/Mgllevej.
Skylleslange monteres og der abnes for skylleventil v/Mallevej 23.
Der skylles ud i ca. 10 min. eller til vandet er rent.
Skylleventil lukkes igen.
Gabgal vandvark abner for granseventil v/Mallevej 23.
Gabgl vandveerk lukkes ned.

Mod Gabe : |33|ﬁm



Nadforsyning til og fra Vojens vandvaerk

Forsymng fra Vojens vandvaerk:
Vojens vandvaerk abner for begge graenseventiler v/tingvadvej 8.
Nustrup vandvaerk monterer skylleslange og abner for skylleventil nr.5 v/tingvadvej
23, og skylles ud i ca. 10 min. eller til vandet er rent.
Skylleventil nr. 5 lukkes igen.
Nustrup vandvaerk abner for hovedventil nr. 39.
Nustrup vandvaerk lukkes ned / ledningsnet begraenses.

Forsymng fra Nustrup vandveerk:
Nustrup vandvaerk abner for hovedventil nr. 39 v/tingvadvej 23.
Vojens vandvaerk abner for graenseventil mod Nustrup v/tingvadvej 8.
Vojens vandvaerk abner for skylleventil v/tingvadvej 8, og skylles ud i ca. 10 min.
eller til vandet er rent.
Vojens vandvaerk lukker for skylleventil igen.
Vojens vandvaerk abner for graenseventil mod Vojens.
Vojens vandvaerk begraenser/regulerer ledningsnettet.
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Telefonliste til alarmeringsplan

Funktion Telefon Kontaktperson
(navn / adr.)
Nustrup Vandveerk: 53625217 Skolevej 9b, 6500
nustrupvand@bbsyd.dk
www.nustrupvand.dk
Formand 53625217 Jorn Johansen
Kasserer 40 35 12 31 Thomas Kriiger
Naestformand 29 47 85 14 Henrik Post
Sekreteer 21 64 99 94 Claus Foder
Bestyrelsesmedlem 613115 34 Svend Hansen
Haderslev Kommune: 74 34 34 34
Borgmester 74 34 34 34
Kommunaldirekter 74 34 34 34
Teknik og Miljo 74 34 34 34 74 34 21 54 | Jacob Stokholm Kudsk
Miljovagten 29 37 90 91
Beredskab:
73 76 66 66 E-mail: beredskab@brsj.dk

Brand og Redning Senderjylland

(vagtcentral)
70 10 10 04

Embedslaege:
Sundhedsstyrelsen,
Embedslaegeinstitution

72227950

E-mail: sesyd@sst.dk
Kolding

Syddanmark Vagttelefon:
70 22 02 69

Politi: 114

Alarmcentral 112

Stat:

Beredskabsstyrelsen, herunder 45 90 60 00

Kemisk Laboratorium

Fadevarestyrelsen 3995 60 00

Giftinlinjen, Rigshospitalet 82121212

Statens Institut for Stralehygiejne |45 54 34 54
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Gabol Vandveerk: 4082 16 18 Gabgl Byvej 33, 6500
jg@ankergaard.com
www.gabol.dk

Formand 408216 18 Jorgen Gram, Gabgl byvej 11

Neestformand 40 50 39 24 Niels Erik Christensen

Bestyrelsesmedlem 40 98 54 48 Paul Mathiasen

Bestyrelsesmedlem XX Peter Sendergaard Nissen

Bestyrelsesmedlem 7452 22 02 Claus Clausen

Vojens Vandveerk: Spatmejsevej 10, Vojens

735205 20 Fjordagervej 32, 6100

Provas

www.provas.dk
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Information

Funktion Telefon Kontaktperson
(navn / adr.)
Haderslev Kommunes
ovrige afdelinger:
Borne- og Familieservice 74 34 34 34 boernfamilie@haderslev.dk
Fodevarestyrelsen: _ _
Fodevareafdeling Haderslev Tysklandsvej 7, 7100 Vejle
72 27 69 00 E-mail: fvst@fvst.dk
Folsomme forbrugere:
- Barnehaven Kridthuset 74 87 16 45
- Nustrup Skole + SFO 74 34 41 00 21 57 92 43 Henning Jensen, Pedel
- Nustrup Hallen 7487 12 10
- Forsamlingshuset 74 87 12 04 24 8219 62 Jens Petersen
- Dagplejere 74 34 34 34 Liste hos Kommunen
- Landbrug:
- Ballgjvej 2 74 87 15 61
- Fjellumvej 20 40 98 54 48
- Kolsnaplundvej 4 40 21 21 48
- Kolsnaplundvej 8 28 96 07 54
- Mallevej 25 28 96 07 54
- Overgade 7 60521013
- Ribevej 75 28 96 07 54
- Ribevej 84 74 87 12 40
- Skolevej 27 605210 13
- Tingvadvej 4 74 87 11 17
- Tingvadvej 7 74 87 14 31
Presse:
DR Radio Syd 73337999
JydskeVestkysten K/S 79 12 45 00
TV Syd 76 30 31 32
Haderslev Ugeavis 74527070
Sygehus og lage:
Aabenraa Sygehus, skadestuen 70 11 07 07
70 11 07 07

Laegevagten
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Radgivning og assistance

Funktion Telefon Kontaktperson
(navn / adr.)
Embedslaeger:
Sundhedsstyrelsen, 722279 50 E-mail: sesyd@sst.dk
Embedslaegeinstitution Kolding
Syddanmark Vagttelefon:
70 22 02 69
Arbejdstilsynet:
7012 12 88 Postboks 1228, 0900 Kgbenhavn C
E-mail: at@at.dk
Beredskabsstyrelsen:
Beredskabsstyrelsen Sydjylland 73527400 Vilstrupvej 55
6100 Haderslev
fax 73 52 74 05
Foedevarestyrelsen: _ _
Fedevareafdeling Haderslev 7227 69 00 Tysklandsvej 7, 7100 Vejle
E-mail: fvst@fvst.dk
Laboratorier:
Agrolab 78 77 54 50
Agrolab, provetager: 20436513 Berit
Stat:
Beredskabsstyrelsen, herunder
Kemiske Laboratorium 45 90 60 00
Fadevarestyrelsen 7227 69 00
45 54 34 54

Statens Institut for Stralehygiejne
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Materiel og ngdforsyning

Funktion Telefon Kontaktperson

(navn / adr.)
Beredskabsstyrelsen:

Vilstrupvej 55, Haderslev
Beredskabsstyrelsen Sydjylland 73527400 Fax 73 5274 05
Tankejere for
ngdvandsforsyning:
IéAsgegr;eE;’er 7456 13 17 Arla, Tyrstrup, Christiansfeld

73526100 Fuglsang, Haderslev

El-forsyning 73527400 Vilstrupvej 55, 6100 Haderslev
(nodstremsanlaeg): Fax 73 5274 05
Syd Energi 70 11 50 00
Blue Tech 70 90 02 00
VVS:
Erling Jessen 74 50 44 00 22 18 09 00
Erling Jacobsen, Rarsmeden 74 87 1375 21 20 35 37
Boh Jurgensen 74 87 11 20 21 48 50 88
Styding VVS 74 50 73 07 29 16 2592 Claus Fisker
Pumper og behandlingsanlaeg:
Vand-Schmidt 74 56 11 11 Boringer
Silhorko 87 93 83 00 Filteranlaeg
Silhorko 25379090 Filteranlaeg, degnvagt
Grundfos 87 50 50 50 Pumper - SRO
Entreprengrer til gravearbejde:
Mini-Entreprengren 74 55 23 65 20 99 23 65 Kjeld Rasmussen, Jels
Ole Juhl 20 26 07 82 Ole Juhl, Uldal
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Kogevejledning.
Der er bakterier i drikkevandet - det anbefales, at du koger vandet

e Da en prgve udtaget af vandet fra vandveerket har vist indhold af
bakterier, anbefales det, at alt vand, der skal bruges til
drikkevandsformal, koges inden brug.

e Findes der coliforme bakterier og/eller E. coli-bakterier i drikkevandet, er der
risiko for, at der kan vaere sygdomsfremkaldende bakterier og virus til stede.

Hvordan skal vandet koges?
Det er vigtigt at:
e Vandet varmes op til 100 °C i 2 minutter.
e Vandet skal sdledes "spilkoge”, hvorved de fleste mikroorganismer bortset fra
enkelte virus og sporer draebes eller ggres inaktive.

Hvornadr skal vandet koges?
Skal vandet koges fgr brug i madlavning?
e Det forurenede vand ma ikke drikkes - kog vandet fgrst.
e Huvis vandet ikke lugter grimt, kan det sagtens bruges til kogning af
kartofler m.m., for bakterierne dgr efter kort tids kogning.
e Vandet ma ikke bruges til skylning af grgntsager, der skal spises ra.
Hertil skal der bruges kogt vand.
e Huvis vandet koges i en elkedel, skal vandet koges op 2 gange med 1-2
minutters mellemrum.

Skal vand til personlig hygiejne koges? Tandbgrstning skal ske med kogt vand.
Vandet kan godt bruges til bruse- og karbad, veer opmaerksom pa at bgrn ikke
drikker vandet.

Haenderne kan vaskes som saedvanligt, men fgr madlavning bgr haenderne
vaskes i kogt, afkglet vand.

Skal vand til opvask koges? Man ma godt bruge vandet til opvask med
opvaskemaskine. Opvask i handen skal forega med kogt vand, da der kan ske
smitte via hander eller genstande.

Skal vand til tgjvask koges? Hvis vandet ikke er uklart eller misfarvet, kan det
godt bruges til maskinvask.

Skal vandet koges fgr brug i kaffemaskiner? Ved fremstilling af kaffe eller
varmt vand i kaffemaskiner opndr vandet normalt ikke en temperatur pa 100
°C i 2 minutter. Derfor bgr vand, der bruges i kaffemaskiner, ligeledes koges
fgrst.

M3& jeg bruge vandet til at vande urtehave? Ja. Salat og andre grgntsager, der
spises ra, skal dog skylles med kogt vand, inden de spises.

M3 husdyr drikke vandet? Ja
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Eksempel pa lgbeseddel: Kogevejledning
Bringes pa kommunens hjemmeside og evt. ogsa pa vandvaerkets.

Dato:
Til brugere af Nustrup Vandvaerk

Vandet fra Nustrup Vandvaerk opfylder lige nu ikke kravene til
drikkevandet med hensyn til indholdet af bakterier
(oplys om hvilke og forureningsomfanget).

Beskriv drsag til forurening

Vandvaerket arbejder pa at finde arsagen, og far derfor nu udtaget
flere praver forskellige steder i vandsystemet.

Haderslev Kommune anbefaler derfor i samrad med
Embedslagen, at drikkevand og vand til madlavning koges - indtil
vi kan meddele at vandet igen er rent. Se kogevejledningen.

Vi vil meddele nyt om vandets kvalitet, sa snart vi har de nye

resultater. Vedleg evt. kopi af analyserapport. Hvis muligt, skriv hvorndr vi
forventer at kunne meddele nyt.

Venlig hilsen

Nustrup Vandvaerk og Haderslev Kommune
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Eksempel pa lgbeseddel: Midtvejs
Bringes pa kommunens hjemmeside og evt. pa vandvarkets.

Dato:

Der er nu faerre (kim, coliforme) i drikkevandet fra
Nustrup Vandvaerk

Nustrup Vandvaerk har faet taget en raekke pragver - der er
undersagt for . Der er taget praver ude ved de enkelte
boringer samt fra filtrene, der renser vandet for jern og mangan
(okker). Disse steder er der ikke fundet

Der er dog stadig en rest af (kim, coliforme) i vandet
fra rentvandstankene, derfor foretages der grundig renggring af
tankene pa ___dag. | labet af naeste uge udtages der nye praver
fra tankene.

Vi vil meddele nyt om vandets kvalitet, sa snart vi har de nye
resultater. Hvis muligt, skriv hvorndr vi forventer at kunne meddele nyt.

Venlig hilsen

Nustrup Vandvaerk og Haderslev Kommune

18



Eksempel pa lgbeseddel: Rent vand igen
Bringes pa kommunens hjemmeside og evt. ogsa pa vandvarkets.

Dato:

Til brugere af Nustrup Vandvaerk

Der er udtaget en drikkevandspreve pa Nustrup Vandvaerk den
XX.XX.XXxX af Laboratotrium.

Der blev ved denne prave ikke pavist

Vi ophaver derfor nu kogeanbefalingen - vandet kan igen drikkes
direkte fra vandhanen!

Evt.: Du kan se analyseresultatet pa bagsiden af denne seddel
eller pa www.xxxxxxx.dk

Vi formoder, at arsagen til forureningen af drikkevandet skyldes

Venlig hilsen

Nustrup Vandvaerk og Haderslev Kommune
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